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Среди многочисленных отраслей народного хозяйства электроэнерге-
тика занимает ведущее положение, одной из главных задач которой, является 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и повышения уровня 
жизнеобеспечения населения за счет повышения качества электроснабжения 
потребителей. 
Существенное значение имеет выбор рациональных схем и методов 
электроснабжения потребителей, направленных на увеличение экономично-
сти строительства и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства.               
А также широкое применение современных систем автоматики и простых и 
надежных устройств защиты отдельных элементов электрооборудования. 
Все это ведет к рациональному и экономичному расходу электроэнергии. 
Усовершенствования систем электроснабжения и повышения уровня 
электрофикации коммунальных, торговых и общественных предприятий, на-
ряду с электрофикацией домашнего существенно уменьшает затраты труда 
на обслуживание и самообслуживание населения, а также улучшения состоя-
ния жилых помещений в плане санитарно-технических и экономических тре-
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1 Требования предъявляемые к надежности электро-
снабжения городских потребителей 
 
Требования к надежности электроснабжения (ЭСН) регламентированы 
ПУЭ и строительными нормативами [1]. 
Согласно этим документам все электроприемники городских сетей, в 
том числе электроприемники зданий делятся на три категории: 
I. К первой категории относятся электроприемники, перерыв в элек-
троснабжении которых может повлечь опасность для жизни людей и нару-
шение функционирования особо важных элементов городского хозяйства. К 
ним относятся: 
а) электроприемники лечебно-профилактических учреждений жизнен-
но-важных отделений (операционных, родильных, реанимационных, анести-
зиалогии). 
б) электроприемники противопожарных устройств в больницах или 
диспансерах или в отдельных их корпусах, в поликлиниках с количеством 
посещений более 600; 
в) электроприемники котельных, обеспечивающие потребителей пер-
вой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла; 
г) водопроводные насосные станции в городах с числом жителей более 
50 тыс. человек, канализационные насосные станции, не имеющие аварийно-
го выпуска; 
д) электроприемники противопожарных устройств лифтов, сигнализа-
ция общественных зданий высотой более 17 этажей и выше, учреждений с 
количеством работающих более 2000 чел. и выше, учреждения финансирова-
нии, кредитования и государственного страхования;  
е) электроприемники противопожарных устройств общеобразователь-
ных школ, профессионально-технических училищ, средних специальных и 
высших учебных заведений при количестве учащихся более 1000 чел.; 
ж) центральный диспетчерский пункт городской электрической сети, 
сети газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства и сети на-
ружного освещения; 
з) электродвигатели и другие электроприемники противопожарных 
устройств, эвакуационное и аварийное освещение крытых зрелищных пред-
приятий вместимостью более 800 мест; 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
8 
БР 130302.07-2016 ПЗ 
и) пункты централизованной охраны; 
к) городские центры питания (ЦП) с суммарной нагрузкой более 10000 кВА.  
Все прочие потребители электроэнергии перечисленные в п.п. б, д, е, з, 
относятся ко второй (II) категории. 
Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнерги-
ей от двух независимых источников питания (ИП) и перерыв в электроснаб-
жении допустим только на время автоматического включения резервного пи-
тания (АВР). 
II. Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв в элек-
троснабжении которых приводит к нарушению нормальной деятельности че-
ловека (значительного количества жителей города). К ним относятся: 
а) жилые дома с электроплитами (за исключением одно-, восьми квар-
тирных домов) и дома высотой более 6 этажей с газовыми плитами; 
б) общежития вместимостью более 50 чел.; 
в) учреждения с количеством рабочих от 50 до 2000 чел.; 
г) детские учреждения; 
д) медицинские учреждения, аптеки; 
е) крытые зрелищные  предприятия  с количеством мест в зале от 300 
до 800 чел.;  
ж) открытые спортивные сооружения и искусственным освещением 
при наличии 20 рядов и более; 
з) предприятия общественного питания; 
и) магазины с торговой площадью от 250 до 2000 м2; 
к) бани; 
л) комбинаты бытового обслуживания, ателье, парикмахерские с коли-
чеством рабочих мест более 10; 
м) химчистки и прачечные с производительностью 400 кг и более белья 
в смену; 
н) учебные заведения; 
о) музеи и выставки местного значения; 
п) гостиницы с количеством мест от 200 до 1000; 
р) библиотеки с книжным фондом от 100 тыс. до 1 млн.единиц хранения; 
с) ЭВМ вычислительных центров, отделов не отнесенных к первой ка-
тегории; 
т) диспетчерские пункты жилых районов и микрорайонов; 
у) установки наружного освещения дорог, улиц, тротуаров; 
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ф) городские трансформаторные подстанции (ГТП) с суммарной нагруз-
кой от 400 до 10000 кВА (при отсутствии электроприемников I категории). 
Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электро-
энергией от двух независимых источников, однако, перерывы в электроснаб-
жении допустимы на время, необходимое для включения резервного питания 
дежурным персоналом. 
III. К электроприемникам III категории относятся все электроприемни-
ки не подходящие под определение первой и второй категорий. 
Электроприемники третьей категории могут питаться от одного источ-
ника, при этом перерывы в электроснабжении допустимы для подачи вре-
менного питания или ремонта на время не более одних суток. 
Изложенные выше требования являются основой построения и рекон-
струкции схем внешнего и внутреннего электроснабжения.  
 
2 Определение электрических нагрузок 
 
Определение электрических нагрузок составляет первый этап проекти-
рования любой системы электроснабжения, и производиться с целью провер-
ки и выбора токоведущих элементов и электрических аппаратов. От пра-
вильной оценки ожидаемых электрических нагрузок зависит рациональность 
выбора схемы и всех элементов системы электроснабжения и ее технические 
и экономические показатели. 
В настоящее время существенно возрастают электрические мощности, 
потребляемые электроприемниками жилых зданий, что предопределяет со-
стояние и пропускную способность внешних и внутренних электрических 
сетей. 
Рост электрических нагрузок вызывает реконструкцию электрических 
сетей, которые уже не позволяют получить необходимые технические значе-
ния потребления электрической энергии.   
В данном проекте рассмотрена реконструкция электроснабжения части 
города, необходимость которой вызвана ростом электрических нагрузок во 
всем городе, вызванных: строительством новых жилых домов взамен старых 
одноэтажных домов, учреждений. В последнее время также началась замена 
газовых плит для приготовления пищи, на электрические. Из-за этого транс-
форматоры на ГПП-1 «Городская 1» загружены предельно-допустимо. И тре-
буется замена трансформаторов на более мощные. Но город растет, строятся 
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новые дома, все дальше удаляясь в западном направлении, где расположена 
вторая ГПП «Городская 2», предназначенная в основном для питания город-
ских производственных хозяйств (молокозавод, хлебозавод, пивобезалко-
гольный завод, базы ОРСа, завод по производству асфальта и бетона и т.д.). 
Из-за удаленности новостроек от ГПП-1 и потребности замены транс-
форматоров на более мощные. Принимаем решение о переводе питания части 
жилых кварталов города с ГПП-1 на ГПП-2, что приведет к частичной раз-
грузки трансформаторов на ГПП-1, а также повысится надежность электро-
снабжения города. 
На листе 1 графической части представлен генеральный план жилого 
массива города (изображенные на чертеже кабельные трассы с выбранными 
кабелями и центрами расчетных нагрузок будут изображены после проведе-
ния необходимых расчетов, приведенных далее в дипломном проекте). 
Рассматриваемый жилой район запитываем от ГПП-2 с вводом питания 
на ТП-214. Условная линия раздела питания ГПП-2 и ГПП-1 или нормальный 
разрыв питания осуществим на ТП-210, где в аварийном режиме при потери 
питания от ГПП-2 можно будет запитать жилой сектор от ГПП-1. 
Итак, определим электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ подстанций 
реконструируемого района. Нагрузки фиксируем в часы вечернего времени 
зимнего периода (т.е. в часы maх нагр., с учетом освещения мест общего 
пользования (лестничных клеток, подвалов, чердаков). Так как основными 
потребителями являются жилые дома, то cos φ = 0,98 [1].  
Ниже приведены таблицы нагрузок. 
 







































1,2 Жилой дом 12 0,98 0,2 3 106 41 114 
3 Жилой дом 9 0,98 0,2 7 274 90 288 
4 Жилой дом 9 0,98 0,2 9 342 103 357 
5,6 Жилой дом 9 0,98 0,2 1 50 16 52 
7,8 Жилой дом 9 0,98 0,2 1 52 17 55 
9,16 Жилой дом 9 0,98 0,2 7 274 90 288 
10 Жилой дом 9 0,98 0,2 6 258 82 271 
11 Жилой дом 9 0,98 0,2 5 221 71 232 
12,14 Жилой дом 9 0,98 0,2 1 48 15 50 
23 Жилой дом 9 0,98 0,2 3 146 48 157 
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13 Жилой дом 5 0,98 0,2 159 31 162 
15 Жилой дом 5 0,98 0,2 103 21 105 
17 Жилой дом 5 0,98 0,2 99 20 101 
18 Жилой дом 5 0,98 0,2 123 24 125 
 
Расчет электрических нагрузок общественных зданий производим по 
учрежденным удельным расчетным нагрузкам общественных зданий 
(табл.2.8 [1]) 
Р∑ = Руд ∙ N, 
где Руд – величина удельной нагрузки, кВт. 
N – размерность (расчетный параметр) [1]. 
 
22
  QPS;tgPQ  .                                    (2.1) 
 
Данные справочника и результаты расчетов занесем в таблицу. 
 









































3а, 4а, 5а Кафе 50 мест 0,9 кВт/место 0,98 0,2 45 9 46 
7а Пром.маг. 150 м2 0,11 кВт/м2 0,85 0,62 17 10 20 
9а Аптека 200 м2 0,15 кВт/м2 0,9 0,48 30 14,4 33 
19,20,21 Дет.сад 300 мест 0,4 кВт/место 0,95 0,33 120 40 126 
22 Школа 1500 уч. 0,22 кВт/уч-ся 0,93 0,38 330 125 353 
24 Автокласс 200 уч. 0,14 кВт/уч-ся 0,95 0,33 28 9 29 
25 Теплица 200 м2 0,1 кВт/м2 0,87 0,57 20 11 23 
26 Универсам 700 м2 0,13 кВт/м2 0,85 0,62 91 56 107 
27 Ц.О.О. 1500 м2 0,036 кВт/м2 0,87 0,57 67 45 81 
28 Столовая 250 мест 0,9 кВт/место 0,98 0,2 225 45 229 
 
Распределяем по трансформаторным подстанциям (ТП) расчетные на-
грузки потребителей электроэнергии (жилых и общественных зданий и 
уличное освещение). 
При подключении зданий различного назначения к шинам одной ТП 




max  11                   (2.2.) 
 
где зд.maxP  − наибольшая из расчетных нагрузок зданий, подключенного к 
данной ТП, кВт 
i.здР , мiК  − расчетные нагрузки и коэффициенты участия в максимуме 
нагрузки на шинах данной ТП, кВт, о.е. 
 
3 Расчет картограммы нагрузок и определение условного 
центра электрических нагрузок 
 
Картограмма нагрузок представляет собой окружность, площадь кото-
рой прямопропорциональна расчетной нагрузке потребителей. Радиус ок-










,                                                  (3.1) 
 
где i.pP  − расчетная активная нагрузка здания, кВт 
М  − масштаб определения площади круга, кВт/ мм2 
Построение картограммы нагрузок также определяет величину угла 







 360 ,                                           (3.2) 
 
где poP  и pP  − расчетные осветительная и суммарная активная нагрузки со-
ответственно, кВт. 
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Так как ранее расчет нагрузок на шинах 0,4 кВ ТП производился без 
выделения осветительной нагрузки из общей, то используя данные табл. 3.1 
[3], выделим величину угла сектора осветительной нагрузки общественных 
зданий через процентные соотношения. 
Очевидно, что центр общей нагрузки не будет соответствовать опти-
мальному расположению ГПП, потому что в расчетах не учитываются боль-
шинство других потребителей, питающихся от ГПП-2, то определение услов-
ного центра электрических нагрузок целесообразно проводить по отдельности 
для каждой ТП. Масштаб для определения площади круга принимаем равным 





































1                                    (3.4) 
где iP  − активная нагрузка i-го здания, подключенной к данной ТП, кВт. 
iX , iY  − координаты абцисс и ординат i-го здания, м. 


















Таким образом мы получили расположение условного центра ТП-214 с 
координатами 11600 ,X   м, 71930 ,Y   м. 
Существующая ТП-214 (см.1 лист графической части) находится не-
сколько левее по оси X от расчетного центра нагрузки. Исходя из экономиче-
ских соображений перенос ТП на такое небольшое расстояние не имеет 
смысла, следовательно, месторасположение существующей ТП-214 удовле-
творяет условиям выбора. 
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Угол осветительной нагрузки жилых зданий выразить достаточно 
трудно, т.к. расчетную осветительную нагрузку исходя из удельной нагрузки 
освещения на единицу освещаемой площади можно определить лишь прове-
дя большие и емкие расчеты, т.к. особого влияния определение угла освети-
тельной нагрузки не оказывает, то в нашем случае, воспользуюсь рекоменда-
циями [3], можно принять в процентном отношении – 30−40 % для жилых 
домов, 30−35% − для школ и детских садов, 40−45 % − для центра общест-
венных организаций (Ц.О.О.), 10−15 % − для кафе. 
Расчет картограммы электрических нагрузок и определение условного 
центра электрических нагрузок для остальных ТП производиться аналогично 
расчету ТП-214, результаты расчетов заносим в таблицу3.1. 
  













































































































































































































Из расчетов новых центров нагрузок видно, что они почти совпадают с 
существующими ТП. Следовательно, первоначальные ТП 10/0,4 кВ остаются 
на прежних местах расположения. 
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Максимальную полную суммарную нагрузку на шинах 0,4 кВ ТП опреде-











22 .                                             (2.3.) 
 






Cos ср  .                                           (2.4.) 
 
Ниже приведем пример расчета для ТП-214. От Тп-214 запитывается 5 
зданий и уличное освещение. Номера зданий по генплану – 11, 12, 13, 20, 23. 
Соответственно по порядку их расчетные нагрузки, кВт – 221; 48; 159; 120; 
146. Коэффициенты максимума, о.е. – 1; 1; 1; 0,4; 1. И соответственно 








 62211464,012011591481221  . 
 



















Тогда суммарная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП-214 составит, кВ∙А:  
 
6675191639 22214  ,S .  
 
Для остальных ТП расчеты производятся аналогично, результаты рас-
четов заносим в таблицу 2.4. 
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9 Жилой дом 274 1 0,97/0,25 274 90  
9а Аптека 30 0,7 0,9/0,48 21 10  
10 Жилой дом 258 1 0,97/0,25 258 82  
26 Универсам 91 0,8 0,85/0,62 73 45  
28 Столовая 225 0,7 0,98/0,2 157,5 31,5  
Уличное освещение 0,85/0,62 17 10,5  
ИТОГО ПО ТП-212 0,95/0,33 800,5 269 844 
4 Жилой дом 342 1 0,97/0,25 342 103  
4а Кафе 45 0,7 0,92/0,2 31,5 6,3  
5 Жилой дом 50 1 0,97/0,25 50 16  
5а Кафе 45 0,7 0,98/0,2 31,5 6,3  
6 Жилой дом 50 1 0,97/0,25 50 16  
7 Жилой дом 52 1 0,97/0,25 52 17  
7а Пром.маг. 17 0,6 0,85/0,62 10,2 6,3  
8 Жилой дом 52 1 0,97/0,25 52 17  
19 Дет.сад 120 0,4 0,95/0,33 48 15,8  
27 Ц.О.О. 67 0,6 0,87/0,57 40,2 22,9  
Уличное освещение 0,85/0,62 17 10,5  
ИТОГО ПО ТП-211 0,95/0,33 724,4 237,1 762 
1 Жилой дом 106 1 0,97/0,25 106 41  
2 Жилой дом 106 1 0,97/0,25 106 41  
3 Жилой дом 274 1 0,97/0,25 274 90  
3а Кафе 45 0,7 0,98/0,2 31,5 6,3  
18 Жилой дом 123 1 0,98/0,2 123 24  
Уличное освещение 0,85/0,62 17 10,5  
ИТОГО ПО ТП-210 0,95/0,33 657,5 212,8 691 
14 Жилой дом 48 0,5 0,97/0,25 24 7  
15 Жилой дом 103 0,5 0,98/0,2 51,5 10,3  
16 Жилой дом 274 0,5 0,97/0,25 137 34  
17 Жилой дом 99 0,5 0,98/0,2 49,5 9,9  
21 Дет.сад 120 0,8 0,95/0,33 96 31,7  
22 Школа 330 1 0,93/0,38 330 125  
24 Автокласс 28 0,7 0,95/0,33 19,6 6,5  
25 Теплица 20 0,4 0,87/0,57 8 4,5  
Уличное освещение 0,85/0,62 17 10,5  
ИТОГО ПО ТП-213 0,95/0,33 715,6 228,9 751 
11 Жилой дом 221 1 0,97/0,25 221 55  
12 Жилой дом 48 1 0,97/0,25 48 12  
13 Жилой дом 159 1 0,98/0,2 159 32  
23 Жилой дом 146 1 0,97/0,25 146 37  
20 Дет.сад 120 0,4 0,95/0,33 48 16  
Уличное освещение 0,85/0,62 17 10,5  
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ИТОГО ПО ТП-214 0,95/0,33 639 191,5 667 
ИТОГО: 0,95/0,33 3537 1139 3716 
 
4  Выбор числа и мощности трансформаторов 
 
Расчетная нагрузка питающей ГПП-2 складывается из расчетных на-
грузок потребителей 21 микрорайона, городских производственных хозяйств 
и других потребителей питающихся от ТП, подсоединенных к вышеуказан-
ной головной подстанции. 
Суммарная расчетная нагрузка, присоединенная к шинам КРУ-10 кВ 
ГПП-2 (с учетом потерь в трансформаторах городских ТП (ГТП), в кабель-
ных линиях и с учетом собственных нужд ГПП) составляет, кВ∙А: 
 




кВкВ 10 ГПП QPS .  
 
Учитываем потери активной мощности в трансформаторах ГПП (2 % 
от загрузки) и реактивной (10% от загрузки) получим, кВт, квар [7]: 
 
38919442020020  ,S,P ГППГПП Т ,  
 
1944194421010  ,S,Q ГППГПП Т . 
 
Тогда полная расчетная мощность на стороне высшего напряжения 










    
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Использование компенсирующих устройств не требуется, т.к. потреби-
тели коммунально-бытового характера мало нуждаются в потреблении реак-
тивной мощности. 
Принимаем предварительно к установке на ГПП два трансформатора. 



















Предварительно выбираем к установке два трансформатора мощностью 
16 МВ∙А каждый. 
Коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварий-


































 − условия выполняются. 
 
Таким образом, принимаем к установке два силовых двухобмоточных 
трансформатора типа ТДН-16000/110/10 с РПН±16 (9×1,78) %, кU 10,29 %, 
что соответствует существующему варианту. 
Выбор числа и мощности трансформаторов ГТП производится анало-
гично, результаты расчетов заносим в таблицу 4.1. 
 

















210 691 2×ТМ 630 630 0,55 1,10 
211 762 2×ТМ 630 630 0,60 1,21 
212 844 2×ТМ 630 630 0,67 1,34 
213 751 2×ТМ 630 630 0,60 1,19 
214 667 2×ТМ 630 630 0,53 1,06 
 
Все выбранные трансформаторы снабжены устройствами ПБВ. 
 
5 Выбор схемы внешнего электроснабжения 
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 Рациональное (нестандартное) напряжение системы электроснабжения 
(СЭС) определим по формуле Стила [8], кВ:  
 
176918165344 ,,,16Рl4,34U  ,                   (5.1.) 
 
где l  = 5 км – расстояние от питающей подстанции «Центр-1» до ГПП-2. 
Р = 18,9 мВт – расчетная активная мощность на шинах ВН ГПП-2. 
Рассмотрим применение напряжений классов 35 кВ или 110 кВ в каче-
стве внешнего ЭСН с точки зрения экономической целесообразности. 
 
ВАРИАНТ 1 − СТU  35 кВ. Электроснабжение осуществляется по 
воздушной линии электропередачи 35 кВ с понижением до 10 кВ. 
 
ВАРИАНТ 2 − СТU  110 кВ. Электроснабжение осуществляется по воз-
душной линии электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ с понижением на ГПП до 10 кВ. 
 
Выгодный вариант выбираем по условию минимума приведенных за-
трат, определяемых по формуле, тыс.руб/год [14]: 
 
,ИКЕЗ н    
 
где нЕ  − нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 
К  − единовременные капитальные вложения, тыс.руб., определяемые 
по формуле: 
,ККККК РТВЛ                                          (5.2.) 
 
где РТВЛ К,К,К,К  − капитальные затраты на линию, выключатели, транс-
форматоры, разъединители соответственно, тыс.руб. 
Ежегодные издержки, тыс.руб: 
 
пэоа ИИИИ  ,.                                        (5.3.) 
 
где пэоа И,И,И  − амортизационные отчисления на ремонт, обслуживание 




И iа       ;
100
К-а
И ioo   
 
где iа , ioа  − нормы амортизационных отчислений на ремонт и обслуживание, % 
 
,ЭИ эn
210                                              (5.4.) 
 
где   − средняя себестоимость эл.энергии, коп/кВт∙ч, 
Э  − потери электроэнергии в сети, кВт∙ч/год; 
 
ТЛ ЭЭЭ   ,                                                (5.5.) 
 
где ЛЭ  − потери в линии, кВт∙ч/год; 
 
  nЛ РЭ ;                                                  (5.6) 
 
















где τ – время наибольших потерь, ч; 
 
τ = (0,124 + махТ ∙10
-4
)
2∙8760 = (0,124 + 4600∙10-4)2∙8760 = 2988; 
 















КХ Р,P   − потери х.х. и к.з. в трансформаторе, кВт. 
Для упрощения расчетов, расчет стоимости оборудования произведем в 
ценах 1985−87 г.г., так как они даны в справочниках. Схемы сравниваемых 
вариантов представлены на листе 2 графической части. 
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Произведем расчет для первого варианта. Для данного варианта ис-
пользуем мостовую схему внешнего ЭСН с выключателем в перемычке и в 
цепях ЛЭП. 
Расчетные токи в нормальном и послеаварийном режиме составляют, А: 































                           (5.7.) 
 
где n  − количество параллельных цепей, шт. 













Э ,                                       (5.8.) 
 
где эк.j  − экономическая плотность тока, А/мм
2
 [4]. 
Выбираем провод марки АС-150/19 [4]: 450доп.I  А. доп.I > ав.I  − усло-
вие выполняется. Выбираем двух цепную ВЛ на металлических опорах. 
Определяем капитальные затраты: 
на линию, тыс.руб.: 
107521,4lКК .удЛ  ,                                (5.9.) 
 
где .удК  − стоимость сооружения 1 км линии  
на выключатели, тыс. руб.: 
96932333 ,,КК .удВ  ,                                 (5.10.) 
 
где .удК  − стоимость одного выключателя марки МКП-35-1000, тыс.руб. 
на трансформаторы, тыс.руб.: 
 
984922  .удТ КК ,                                (5.11) 
 
где .удК  − стоимость одного трансформатора марки ТДНС-16000/35. 







на разъединители, тыс.руб.: 
 
234088 ,,КК .удР  ,                                (5.12) 
 
где .удК  − стоимость одного разъединителя, тыс.руб. 
Суммарные затраты в линию, тыс.руб.: 
 
96116969107 ,,ККК ВЛЛ  . 
 
Суммарные затраты в ГПП, тыс.руб.: 
 
21012398 ,,ККК РТГПП  . 
 
Суммарные затраты в систему внешнего ЭСН, тыс.руб.: 
 
1621821019611635 ,,,ККК ГППЛ   . 
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Тогда годовые потери в линии, кВт·ч: 
 
5139362988172   ЛЛ РЭ . 
 






























Суммарные годовые потери, кВт∙ч: 
 
1120243606307513936  ТЛ ЭЭЭ   . 
 
Стоимость годовых потерь электроэнергии, тыс.руб.: 
 




Суммарные издержки по системе внешнего ЭСН, тыс.руб./год: 
 
1435917834413 ,,,,ИИИИ ПЭОа   
 
Приведенные затраты, тыс.руб./год: 
 
3261143516218120 ,,,,ИКЕЗ   . 
 
Основные технико-экономические показатели систем электроснабже-
ния сведены в таблицу5.1. 
Произведем расчет второго варианта. 
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Выбираем провод марки АС-70/11 [4]. 265доп.I  А. .ав.рдоп. II   − ус-
ловие выполняется. Выбираем к применению линию на двухцепных метал-
лических опорах. 
Аналогично методике расчетов варианта №1 определяем капитальные 
затраты, тыс.руб.: 
1235624  ,lКК .удЛ ;     964822  .удТ КК ; 
 
13271033 ,,КК .удВ  ;     8412308 ,,К Р  . 
 
Суммарные затраты, тыс.руб.: 
 
1155132123 ,,ККК ВЛЛ  ;     89784196 ,,ККК РТГПП  ; 
 
92528971155 ,,,ККК ГППЛ   . 
 




































ИО  . 
 












РЛ  . 
 
Годовые потери в ЛЭП, кВт·ч: 
 
1114522988337  ,РЭ ЛЛ  . 
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Полные потери электроэнергии, кВт·ч/год: 
 
635279523827111452  ТЛ ЭЭЭ  . 
 
Стоимость годовых потерь, тыс.руб.: 
 
210106352796110 22 ,,ЭИ ПЭ 
 . 
 
Суммарные издержки, тыс.руб./год: 
 
79342109386615 ,,,,ИИИИ ПЭОа  . 
 
Приведенные затраты на систему внешнего ЭСН, тыс.руб./год: 
 
16579349252120 ,,,,ИКЕЗ И   . 
 







Ежегодные издержки, тыс.руб. З  
тыс.руб./год аИ  ОИ  ПЭИ  И  
35 кВ 218,16 13,44 3,80 17,9 35,14 61,32 
110 кВ 252,90 15,66 8,93 10,2 34,79 65,10 
 
Как видно из расчетов, различие приведенных затрат не велико. По-
этому вариант с номинальным классом напряжения 110 кВ, как более эконо-
мичный по годовым потерям электроэнергии и с учетом дальнейшей пер-
спективы развития и увеличения нагрузок, принимается для схемы внешнего 
электроснабжения.  
 
6 Выбор схемы внутреннего электроснабжения 
 
Для питания городских двух трансформаторных подстанций применим 
широко используемую схему двойной сквозной магистрали (двухлучевая 
схема), схематически изображенную на рис. 6.1. 
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Рисунок 6.1 − Схема распределительной сети 10 кВ 
 
6.1 Выбор сечения кабелей 10 кВ 
 
Сечения токоведущих жил кабелей выбираем по экономической плот-
ности тока в нормальном режиме и проверяем по длительно допустимому 
току в аварийном и послеаварийном режимах, а также по допустимому от-
клонению напряжения в нормальном режиме. 
Длительно допустимый ток кабеля: 
/
.доп.доп IККI  21 ,                                         (6.1) 
 
где 1К  − поправочный коэффициент на температуру окружающей среды 
[табл.7.18 [4]], о.е.; 
2К  − поправочный коэффициент на кабели лежащие рядом в земле 
[табл.4.9 [5]], о.е.; 
/
.допI  − допустимый ток для кабеля, прокладываемого в земле [табл.4.7 [5]], А. 























 ,                                 (6.2.) 
 
где .одК  − коэффициент совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 
ТП в городских электрических сетях [п.2.4.1. [1]], о.е.; 
рS  − полная расчетная нагрузка на рассматриваемом участке, кВ·А; 
n =2 – количество линий в нормальном режиме. 





1 ,I р.н. 

 ,                                    (6.3.) 
 
где pS  = 844 кВ∙А – расчетная нагрузка на шинах ТП-212 
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эк                                          (6.4.) 
 
где экj =1,4 А/мм
2 
 − экономическая плотность тока для кабелей с бумажной 
изоляцией [4]. 
Предварительно выбираем кабель марки ААШв-16 с /доп.I =75 А. С уче-
том поправок, А: 
.допI =1,12·0,9∙75=75,6. 
 
Тогда р.н.р.ав. II  2 =2·24,4=48,8 А, р.ав.I < .допI  − условие выполняется 
















Fэк  . 




р.ав.I =2∙41,7=83,4 А,      р.ав.I < .допI  − условие выполняется 





850 ,,I р.н. 







Fэк  . 
  




р.ав.I =2∙56,4=112,8 А,      р.ав.I < .допI  − условие выполняется. 
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850 ,,I р.н. 












эк  . 
 
Предварительно выбираем кабель марки ААШв-50 с 
/
доп.I =1,12·0,84·140=131 А. 
 
р.ав.I =2∙74,8=149,6 А,      р.ав.I > .допI  − условие не выполняется 
 
Принимаем кабель марки ААШв-70 с 
 
.допI =1,12∙0,84·165=155,2 А,      р.ав.I < .допI  − условие выполняется. 





80 ,,I р.н. 










Предварительно выбираем кабель марки АСБ-70 с, А 
 




Т.к. р.ав.I > .допI , то выбираем кабель АСБ-95 с 
 
.допI =1,12∙0,84·205=192,9 А;       р.ав.I < .допI  − условие выполняется. 
 
Произведем проверку выбранных кабелей по допустимому отклонению 










 ,                                         (6.6.) 
где  
jU = )sinXcosR(IUUU jijiji.H.Pijii    3  
 
где jU  − потеря U  от ГПП до j-ой ТП, кВ. 
iU  − потеря U  до предшествующей i-ой ТП, кВ. 
jiU   − потеря U  на i-j-ом участке, (для ТП-214 iU =0), кА 
ji.H.PI   − расчетный ток на участке i-j, кА 
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cos , sin  − средневзвешенные коэффициенты, о.е. 
jiR  , jiX   − активное и реактивное сопротивления на i-j-ом участке, Ом 
где  
jijiуд.ji lrR   ; jiji.удji lХX   . 
 
Значения погонных сопротивлений взяты из справочника (табл. 4.2.1. 
[4]). Результаты расчетов сведены в таблицу 6.1: 
 
Таблица 6.1 − Определение потерь напряжения на шинах ТП по пред-










































































Итого на шинах 10 кВ самой удаленной ТП-212 имеет потерю напря-
жения в 1,67 %, что меньше максимально допустимого 6 % [1]. 
Окончательный выбор сечении 10 кВ произведем после проверки кабе-
лей на термическую стойкость в разделе расчетов токов короткого замыкания. 
 
6.2 Выбор сечения КЛ-0,4 кВ 
 
Алгоритм выбора сечения токоведущих жил кабелей класса напряжения 
0,4 кВ аналогичен выбору КЛ-10 кВ, за исключением проверки на термиче-
скую стойкость, т.к. кабели 0,4 кВ, защищаемые плавкими предохранителя-
ми, на термическую стойкость к токам КЗ не проверяются. 
Результаты выбора заносим в таблицу 6.2. 
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Ток, А Потеря 
,%U  
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Примечание: 1. Потерю напряжения определяем для наиболее удаленных и (или) за-
груженных зданий. 2. Отклонение напряжения на шинах вводно-распределительных уст-
ройств (ВРУ) зданий производится в нормальном режиме сети и оно не превышает 4−6 % . 
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7 Расчет токов короткого замыкания 
 
Расчет токов к.з. проводим в относительных единицах, используя при-
ближенное приведение к одной ступени напряжения при базисных условиях: 
бS =1000 МВ∙А; бU = ср.ном.U . Расчет производится при условии работы сис-
темы ЭСН в нормальном режиме. Исходная схема замещения представлена 
на рисунке 7.1. 
 
 
Рисунок 7.1 − Исходная схема для расчета токов к.з. 
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Рисунок 7.2 − Схема замещения СЭС 
 
Базисные напряжения: б1U =115 кВ; 2бU =10,5 кВ; 3бU =0,4 кВ  
















































Определим параметры электрической системы схемы замещения сети. 


















R сс  . 
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ООВЛ  08102140 ; 















2ТТ  . 
 
КЛ: Сопротивление кабельных линий ( О, XrО ) взяты из [5] по предварительно 












ОО  2182163023 ; 







,),j,(z  ; 







,),j,(z  ; 







,),j,(z  ; 







,),j,(z  . 


































Т  . 
Определим аварийные токи в точках к.з. 
Для точки К1: 
Суммарное сопротивление до точки К1: 
0870081000601 ,,,RRR ВЛCK  ;  
38400840301 ,,,ХХХ ВЛСК  . 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
37 
БР 130302.07-2016 ПЗ 




















                    (7.1.) 
 
где 3145014322  ,f  рад/с. – угловая частота 
Ударный коэффициент: 
 
492111 01410010010 ,еeK ,/,Та1/,у1 
 . 
 
Тогда ударный ток в точке К1, кА: 
 
90267512249212 ,,,IKi к1у1у1  . 
 
Для остальных точек к.з. расчеты проводим аналогично, результаты за-
носим в таблицу 7.1. 
 












аТ , с 
кI  уi  кI  уi  






















































































По результатам расчетов I  к.з. проверим предварительно выбранные 




S Kmin  ,                                              (7.2.) 
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где C  − переходная функция принимаемая в зависимости от типа кабеля 
(табл. 3.13. [7]) А∙с1/2/мм2 






где KI  − аварийный ток к.з. в начале КЛ, кА 
aT  − постоянная времени затухания апериодической слагающей тока к.з., с. 
откл.t  − полное время отключения к.з., с  
 
ОВр.з.откл. ttt  ,                                           (7.3.) 
 
где р.з.t  − время действия релейной защиты цепи 
ОВt  − полное время отключения выключателя, с. 
Для защиты КЛ выбираем максимально токовую защиту (МТЗ). Время 
отключения к.з. примем максимальным, с учетом полного времени, отключе-
ния выключателя составит [20],с 
 
21,tt maxоткл.  . 
 
Таблица 7.2 − Проверка КЛ-10 кВ на термическую стойкость и оконча-




























































КЛ ГПП – ТП-214 взята максимально завышенного сечения с учетом 
дальнейшего увеличения нагрузки при расширении градостроительства. 
 
8 Выбор электрооборудования 
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Выбор электрооборудования производим по результатам расчетов тока 
к.з. из [7] 
 
8.1 Выбор электрооборудования 110 кВ 
 
1. Выбор разъединителей производиться по: напряжению 
номуст UU  ; току номраб.мах. II  ; конструкции; по роду установки. 
Проверка производится: на электродинамическую стойкость: пр.с.у ii  ; 
на термическую стойкость: tIВ 2tк  . 
 
Таблица 8.1 − Выбор разъединителей 
 
Условия выбора,  
проверки 
Расчетные данные 
Каталожные данные (справ.) 
РНДЗ1-110/1000У1 
РНДЗ2-110/1000У1 
номуст UU   устU =110 кВ номU =110 кВ 
номраб.мах. II   раб.мах.I =108 А номI =1000  
пр.с.у ii   уi =26,9 кА пр.с.i =80 кА 
tIВ 2tк   кВ =12,75
2∙(1,2+0,0141)=197 кА2∙с tI 2t  =31,5
2∙1=992 кА2∙с 
Тип установки  
Горизонтально-поворотный 
Наружная, умеренный Кл. 
Примечание: разъединители снабжены ручным приводом типа ПР-90 
      
2. При выборе выключателей обращаем внимание на следующие 
параметры: по напряжению номуст UU  ; по длительному току номраб.мах. II  ; 
по отключающей способности; по симметричному току отключения 
откл.ном.,n II  ; по отключению апериодической составляющей тока к.з. 
;ii ном,a,a   по роду установки. 
Проверка производится: на электродинамическую стойкость: пр.с.у ii  , 
.c.npo.n II  ; на термическую стойкость: tIВ
2
tк  . 
Величина относительного содержания апериодической слагающей то-
ка, нормированное значение, − ном.  − определяется по кривой )(f   , 
(рис.4.49 [7]), для с.в.р.з.min tt  =0,01+0,07=0,08 с. − ном. =0,15. 
 
Таблица 8.2 − Выбор выключателей  
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Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
3АР1FG-145 
номуст UU   устU =110 кВ номU =110 кВ 
номраб.мах. II   раб.мах.I =108 А номI =4000 А 
откл.ном.,n II   kno,n III  =12,75 кА откл.I =40 кА 
ном,a,a ii   ,ai = 06,075,122
0141,0/08,0  е  кА ном,ai = 48,84015,02   кА 
пр.с.у ii   уi =26,90 кА пр.с.i =40 кА 
.c.npo.n II   кo.n II  =12,75 кА .c.npI =40 кА 
tIВ 2tк   кВ = 197)0141,02,1(75,12
2   кА2∙с tI 2t  =40
2∙3=4800 кА2∙с 
в.норм.в UU   Не производится  
Род установки  наружной 
Примечание: выключатели снабжены электромагнитными приводами. 
      
Изготовитель данного выключателя ЗАО «АК Евроконтракт», работа-
ют с германскими фирмами. 
 
Таблица 8.3 − Выбор ОПН 
 





UU   номU 110 кВ сетиU =110 кВ 
По пробивному на-
пряжению сети.прдоп.р.
UU    пр.нормU =246 кВ 
По отстающему на-
пряжению .н.остдоп.р.
UU    .норм.остU =383 кВ 
Примечание: наибольшее отстающее напряжение дано при импульсном токе с длиной 
фронта волны 1 и амплитудой 10 кА. 
     
При воздействии волн на линейные вводы трансформаторов в нейтрали 
(в разделенном состоянии) могут возникать колебания U , превышающие 
уровень напряжения изоляции. Для ограничения этих перенапряжений в ней-
траль трансформаторов включают ОПН. 
ОПН снабжены устройствами аварийного сброса давления (противо-
взрывными устройствами). ОПН класса напряжения 110 кВ имеют категорию 
взравобезопасности С ГОСТ 16357 (испытаны на протекание тока к.з. 40 кА в 
течении 0,2 секунды. Изготовитель  ЗАО «АК Евроконтракт», работают с 
германскими фирмами. 
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8.2 Выбор электрооборудования 10 кВ 
 
Условия выбора электрооборудования 10 кВ аналогично выбору обо-
рудования 110 кВ. 
 
Таблица 8.4 − Выбор межсекционного выключателя ГПП 
 




нU =110 кВ 




1293 А номI =1600 А 
к,n II  =7,90 кА .ном.отклI =31,5 кА 
  =0,01+0,095=0,105 с н 0,1 
,ai = 
 0528,0/105,090,72 е 1,53 кА .ном.ai = 4,455.311,02   кА 
уi =20,42 кА .с.прi =64 кА 
кo.n II  =7,90 кА .с.nрI =64 кА 
кВ =7,90
2∙(1,2+0,0528)=78,19 кА2∙с tI 2t  =64
2∙8=32768 кА2∙с 
 Внутренней установки 
 
Межсекционный выключатель − исполнение ячейка комплектного рас-
предустройства с вакуумным выключателем, исполнение герметичное, обслу-
живание двухстороннее, снабжены кабельными выводами по ГОСТ 15150. 
 
Таблица 8.5 − Выбор выключателей отходящих КЛ 
 




устU =10 кВ номU =10 кВ 
раб.мах.I =215 А номI =630 А 
,nI =7,90 кА .ном.отклI =31,5 кА 
,ai =1,53 кА ном,ai =4,45 кА 
уi =20,42 кА .с.прi =64 кА 
.o.nI =7,90 кА .с.nрI =64 кА 
кВ =78,19 кА
2∙с tI 2t  =32768 кА
2∙с 
Примечание: все выключатели оснащены электромагнитными приводами, изготовитель 
комплектных распредустройств НПП «ЭЛЕКТРОБАЛТ».                                                                                                              
 
Таблица 8.6 − Выбор выключателей нагрузки ГТП 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ВНПГП-10/400-10ЗПУ3 
номуст UU   устU =10 кВ номU =10 кВ 
номраб.мах. II   раб.мах.I =50 А номI =400 А 
пр.с.у ii   уi =13,03 кА .с.прi =31,5 кА 
tIВ 2tк   кВ =57,7 кА
2∙с tI 2t  =10
2∙1=100 кА2∙с 
.c.npo.n II   .o.nI =6,91 кА .ном.отклI =10 кА 
Вид установки - Внутренней установки 
 
Таблица 8.7 − Выбор разъединителей 
 






номуст UU   устU =10 кВ номU =10 кВ 
номраб.мах. II   раб.мах.I =215 А номI =630 А 
пр.с.у ii   уi =13,03 кА .с.прi =64 кА 
tIВ 2tк   кВ =57,7 кА
2∙с tI 2t  =31,5
2∙4=3969 кА2∙с 
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Таблица 8.8 − Выбор предохранителей в цепи ВНП 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ПКТ-102-10-50-12,5У3 
номуст UU   устU =10 кВ номU =10 кВ 
номраб.мах. II   раб.мах.I =50 А номI =50 А 
откл.ном.,n II   96,II .o,n,n   кА .ном.отклI =12,5 кА 
 
В цепи трансформатора напряжения (ТН) устанавливаем кварцевый 
предохранитель ПКТН-10У3, а также разрядник РВП-10. 
 
В связи с тем, что ток однофазного к.з. в сети 10 кВ, измеренный электро-
лабораторией, составляет в среднем 50 А, что больше допустимого 20 А, прибе-
гаем к компенсации токов замыкания с помощью дугогасящих реакторов. 





50  фзp UIQ . 
 
Исходя из соображения гибкости и надежности компенсации емкостно-
го тока, рекомендуется устанавливать не менее двух реакторов. С учетом 
дальнейшего развития сети принимаем к установке два масляных однофаз-
ных заземляющих реактора со ступенчатым регулированием ПБВ типа 
РЗДСОМ-380/10У1 с типовой мощностью 380 кВ∙А. 
Для подключения реактора к нейтрали выбираем трансформатор ТМ-
400/10 со схемой соединения обмоток /Δ с целью уменьшения сопротивле-
ния нулевой последовательности трансформатора. 
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8.3 Выбор электрооборудования 0,4 кВ 
 




Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ВА 55-43 
номуст UU   устU =380 В номU =380 В 








.o.nI =14,50 кА 
.o.nу. II  =14,50 кА 
.н.отклI =35 кА 
 
пр.с.у ii   уi =27,97 кА .с.прi =84 кА 
tIВ 2tк   кВ =958 кА
2∙с tI 2t  =1850 кА
2∙с 
 
Для защиты отходящих КЛ 0,4 кВ используем предохранители типа 
ПН-2 с номинальным током предохранителя 250 А и током плавкой вставки 
100250 А в зависимости от нагрузки потребителя. 
 
8.4 Выбор трансформаторов тока и напряжения 
 
Выбираем трансформаторы тока (ТТ) на U=110 кВ. 
 




































Определим сопротивление приборов, Ом: 
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 260556 222 ,/,I/Sr приб.приб.  ,                            (8.1) 
 
где приб.S  − мощность наиболее загруженной фазы, В·А 
2I =5 А – вторичный номинальный ток ТТ. 
Сопротивление проводов, Ом: 
 
84010260212 ,,,,rrzr кприб.ном.пров.  , 
 
где ном.z2  − номинальная вторичная нагрузка ТТ 
кr  − сопротивление контактов, Ом. 



















,                             (8.2) 
 
где   − удельное сопротивление алюминиевых проводов, Ом∙мм
2/м; 
расч.l  − расчетная длина соединительных проводов при соединении ТТ в 
«Y» [с.379 [7]].  
Принимаем контрольный кабель КВВГнгХЛ с сечением жил 4 мм2. 






















85049010260 ,,,,rrzz пров.кприб  . 
 
Таблица 8.11 − Выбор ТТ 110 кВ 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ТГФ-110-У1 
номуст UU   устU =110  кВ номU =110 кВ 














Вид установки  наружная 
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Примечание: ТТ элегазовые, масса газа 5,7 кг на 1 ТТ. Номинальное 
избыточное давление газа 0,24 мПа при t=200 С. Минимальное избыточное 
давление при той же t=200 С, 0,18 мПа. Таблица изменения давления элегаза 
в зависимости от t окружающей среды прилагается (приложение 3). 
Выбираем ТТ на стороне 10 кВ вводных ячеек КРУ-10 кВ. 
 



























ИТОГО:  6,0 - 6,0 
 

























  ,                           (8.3.) 
где рl  − соединение в «неполную звезду»; 
0,40,060,1,24z  02 . 
Выбираем ТТ внутренней установки типа ТПОЛ-10У3, 1000/5.               
нU =10 кВ, нI =1000 А, 2нz =0,4 Ом, кВ =2187 кА
2∙с. 
Выбираем ТТ в цепях трансформатора собственных нужд (ТСН) и от-
ходящих линий. 
 

















ИТОГО:  3,0 - 3,0 
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  ;  
 
28006010120 ,,,,z2  . 
Для отходящих линий выбираем ТТ типа ТПЛ-10У3, 400/5. нU =10 кВ, 
нI =400 А, 2нz =0,4 Ом, кВ =588 кА
2∙с. 
Для ТСН выбираем ТТ типа ТПЛ-10У3, 75/5. нU =10 кВ,                           
нI =75 А> расч.I =50 А; 2нz =0,4 Ом, кВ =122 кА
2∙с. 
Динамическая устойчивость шинных трансформаторов тока определяет-
ся устойчивостью шин. Все ТТ U=10 кВ исполнены в классе точности – 0,5. 
Выбор трансформаторов напряжения (ТН) 110 кВ. 
 








































































ИТОГО:  - - - - - 36 39 
 




2 ,QPS2   . 
 
Таблица 8.14 − Выбор ТН 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
НКФ-110-57Б 
номуст UU   устU =110  кВ номU =110 кВ 
.номSS 22   2S =53 В·А .номS2 =400 В·А 
Класс точности  0,5 
Сх.соед.обмоток  1/1/1-0-0 
 
Выбираем ТН на стороне 10 кВ. 
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ИТОГО: - - - - - 78 97,36 
      
Полная потребляемая мощность, В∙А: 
 
75124369778 222 ,,S  . 
 
Таблица 8.16 − Выбор ТН 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
НТМИ-10-66У3 
номуст UU   устU =10  кВ номU =10 кВ 
.номSS 22   2S =125 В·А .номS2 =200 В·А 
Класс точности  1,0 
Сх.соед.обмоток  / /Δ-0 
 
8.5 Выбор трансформаторов собственных нужд 
 
ТСН устанавливают на каждой секции КРУ. Состав потребителей соб-
ственных нужд зависит от типа подстанции, мощности трансформаторов, ти-
па электрооборудования. 
В нашем случае примем мощность ТСН равной 3% от мощности ГПП 
[8], кВ∙А: 
 
61520492030030  ,S,S рТСН  
 
В качестве ТСН принимаем к установке два масляных трансформатора 
типа ТМ-630/10/0,4; кU =5,5%. 
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8.6 Выбор шин 
 
Выбираем шины на стороне 110 кВ. В открытом распределительном 
устройстве (ОРУ) в качестве шин используем гибкие шины, выполненные 
проводами марки АС-120/19. Сечением 120 мм2, допI  380 А> махI =108 А 
Примечание: 
1. Шины выполненные голыми проводами на открытом воздухе, на 
термическую стойкость не проверяются [9]. 
2. При мощности к.з. менее 4000 МВ·А проверка шин на схлесты-
вания не выполняются [9]. 
3. Проверка проводов сечением 120 мм2 и напряжением 110 кВ не 
производится [9]. 
Выбираем шины на стороне 10 кВ. 
В электроустановках до 20 кВ применяются жесткие шины. В связи с 
тем, что сборные шины по экономической плотности тока не выбираются [9], 
то выбор шин КРУ-10 кВ производим только по допустимому току:  
 
допраб.мах II  . 
 
Выбираем к установке жесткие алюминиевые шины прямоугольного 
сечения 80×10 мм, количество полос на фазу – 1, допI =1480 А. 
Выбранные шины подлежат проверке на динамическую (механический 
расчет) и термическую стойкость при воздействии токов к.з. 
Проверку на электродинамическую стойкость проводим без учета ме-
ханических резонансных колебаний [9]. 
Определим напряжение, возникающее в материале шины при воздейст-


















  ,                        (8.4) 
 
где уi  − ударный ток 3-х фазного к.з., кА; 
l  − расстояние между опорными изоляторами шинной конструкции, м;  
  − расстояние между осями смежных фаз, м; 
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W – момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной 






1 2 ,hbW 2  ; 
 
где h,b  − размеры шин при расположении «плашмя». 
 
 


























Допустимое механическое напряжение для алюминия марки А1 
доп. =82,3 МПа (стр.233 [7]). 











q кmin.p . 
 
Таблица 8.17 − Выбор шин 10 кВ 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 










maxI =1293 А 
расч. =2,71 МПа 
minq =97 мм
2 
допI =1480 А 
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8.7 Выбор изоляторов 
 
Изоляторы выбирают по номинальному напряжению и допустимой ме-
ханической нагрузки ( доп.расч. FF  ), а проходные изоляторы дополнительно 
по рабочему току. 
 
Таблица 8.18 − Выбор опорных изоляторов 110 кВ 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ИОС-110-300 УХЛ 1 
ном.уст. UU   уст.U =110 кВ ном.U =110 кВ 
доп.разр. FF   
  /liF урасч.






   Н 
8136060 ,,F,F разр.доп.   кН 
 






ИОР-10-4,00 УХЛ 3 
ном.уст. UU   уст.U =10 кВ ном.U =10 кВ 






 р.F  
Н 
4246060 ,,F,F разр.доп.   
кН 
 
Таблица 8.20 − Выбор проходных изоляторов 
 
Условия выбора Расчетные данные 
Справочные данные 
ИП-10/1600-1250 УХЛ 1 
ном.уст. UU   уст.U =10 кВ ном.U =10 кВ 
ном.р.max II   р.maxI =1293 А ном.I =1600 А 
доп.р. FF   р.F =72 Н 
5,75,126,06,0 разр.доп.  FF  
кН 
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8.8 Выбор городских трансформаторных подстанций 
 
В городских сетях широкое применение находят ТП единой серии, 
размещаемые в специальном помещении из кирпича или железобетонных 
блоков (панелей). 
В качестве РУ 10/0,4 выбираем городские трансформаторные подстан-
ции единой серии, разработанные институтом Гипрокоммунэнерго, типов К-
42-630 М со шкафами: ВН – типа КСО, НН – типа ЩО [15]. 
   
 
9 Релейная защита трансформатора ГПП-2 
 
Выбор типа устройства релейной защиты производится, руководству-
ясь правилами устройства электроустановок ПУЭ. 
Для трансформаторов главных капитальных подстанций принят сле-
дующий комплект защит: [10]. 
1. Дифференциальная защита на базе реле РИТ-565 – от междуфазных 
к.з. 
2. МТЗ на базе реле РТ-40 – от сверхтоков внешних к.з. 
3. МТЗ на базе реле РТ-40 – от перегрузки 
4. МТЗ на базе реле РТ-40 – от термического воздействия токов 
сверхноминального значения (включение обдува). 
5. Газовая защита на базе реле РГ-43-66 – от повреждений в баке 
трансформатора (межвитковые к.з., «пожар в стали», изменение уровня масла). 
6. Защита минимального напряжения на базе реле РН-54. 
Рассмотрим более подробно каждый вид защиты. 
 
9.1 Дифференциальная защита 
 
Дифференциальная защита (ДЗ) является одной из основных защит. Зо-
на действия защиты включает участок от Т.Т. на стороне 110 кВ, до ТТ 10 кВ 
установленных во вводной ячейки КРУ. 
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4
Реле РНТ-565 состоит из исполнительного органа на базе РТ-40, трех-
стержневого быстронасыщающегося трансформатора (БНТ) с расположенны-
ми на нем рабочей, уравнительных, короткозамкнутых и вторичной обмоток. 
Расчет ДЗ сводится к определению токов срабатывания, числа витков 
обмоток БНТ к проверке чувствительности защиты. 






































Для компенсации углового сдвига ТТ на стороне 110 кВ соединяем в 
треугольник, а на стороне 10 кВ – в неполную звезду, тогда расчетный ток, А: 
 
                             139/5/,/IКI ВНсх110
ТА1




Н  584035 ,                          (9.1.) 
 
где схК  − коэффициент схемы, при соединении обмоток ТТ в «треугольник» 
и «звезду» соответственно. 
В целях повышения надежности защиты для уменьшения полных по-
грешностей ТТ принимаем несколько завышенные Тn  против расчетных, тем 
самым снижая кратность токов к.з. и одновременно не ограничивая возмож-
ную допускаемую длительную перегрузку силового трансформатора. 
 
5300 /nТ110  , 51500 /nТ10  . 
 
По кU  трансформатора определяем расчетные токи трехфазного (3) и 
































НН  . 
 







нбнб IIII  .                                      (9.2.) 
 
Но без учета составляющей ///нбI , так как неизвестно, насколько точно 
















где   − допускаемая относительная полная погрешность ТТ, о.е. [9] 
.однК  − коэффициент однотипности ТТ. 
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.аперК  − коэффициент апериодической составляющей токов к.з. 
РU  − предел регулирования РПН трансформатора 
(3)
maxI  − максимальный ток трехфазного к.з., А. 
Определим предварительное, без учета ///нбI , значение тока срабатыва-




Н.з.с  .                                  (9.3) 
 




Н.з.с  .                              (9.4.) 
 
где /НК  − коэффициент надежности, учитывающее ошибку реле и необходи-
мый запас. 
//
НК  − коэффициент отстройки защиты от бросков тока намагничивания 
(13). 
Большее из значений, полученных по (9.3) и (9.4), принимаем за расчетное.  
При двухфазном к.з. со стороны 10 кВ ток повреждения проходит через 
трансформаторы тока стороны 110 кв, соединенные в треугольник. В этом 
случае расчетный ток в реле дифференциальной защиты определяем по фор-
















 .                            (9.5) 
 
Ток срабатывания реле (предварительный), А: 
 
67530036263 ,//,n/КII Тсх.з.с.з.с  .                            (9.6.) 
 
Предварительное значение коэффициента чувствительности: 
 
2267916 ,,/,I/IК .з.ср.минч  >2 .                                    (9.7) 
 
Условие чК 2 – выполняется [9]. 



















 ;                                     (9.8) 
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 .                                    (9.9) 
 
Определяем числа витков обмоток реле с учетом того, что на коммута-
торе реле РНТ-565 можно подобрать практически любое целое число витков 
как рабочей, так и уравнительных обмоток. Расчет начинается с выбора чис-
ла витков неосновной стороны 110 кВ, так как это питающая сторона с регу-
лируемым напряжением. Расчет сведем в таблицу 9.1. 
 
Таблица 9.1 − Определение чисел витков обмоток БНТ 
 




1. с.р.неосн.I (сторона ВН) 7,6 А 
2. с.р.неосн.ср..неосн.расч I/F  100/7,6=13,2 вит. 
3. неосн. (ближайшее меньшее число) 13 вит. 
4. неосн.ср.с.р.неосн. /FI   100/13=7,7 А 
5. с.з.неосн.I (сторона ВН) 7,7·60/ 3 =266,7 А 
6. с.з.осн.I (сторона НН) 266,7∙115/11=2788,2 А 
7. 
НВ
2неосн.осн.расч. i/i 2  13·2,32/2,80=10,8 вит. 

















10. нбI  с учетом 
///
нбI  по (9.2) 202,8+14,4=217,2 А 
11. с.з.неосн.I  с учетом 
///
нбI  (расчет по-
вторяется для нового значения 
с.з.неосн.I ) 
1,3∙217,2=282,4 А>263,6 А 
12. с.з.неосн.I (сторона ВН) по (9.6)  282,4· 3 /60=8,15 А 
13. .расч.неосн с.з.неосн.ср. I/F  100/8,15=12,3 вит. 
14. неосн.  (ближайшее меньшее число) 12 вит. 
15. неосн.ср.с.р.неосн. /FI   100/12=8,3 А 
16. с.з.неосн.I  (сторона ВН) 8,3∙60/ 3=288 А 
17. с.з.осн.I  (сторона НН) 288·115/11=3011 А 
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Продолжение таблицы 9.1 
 
1 2 
18. НВ2неосн..расч.осн i/i 2  12∙2,32/2,80=9,9 вит. 
















21. нбI  с учетом 
///
нбI  по (9.2) 202,8+7,9=210,7 А 
22. с.з.неосн.I  с учетом 
///
нбI  
1,3∙210,7=273,9 А<288 А (из п.16) 
23. Окончательно принятые числа        
витков: 
ур.I.осн    (сторона НН) 








2 ii    2,80∙102,32·12 
 
Коэффициент чувствительности при к.з. на стороне НН (при оконча-
тельно выбранных числах витков и токе срабатывания реле при прохождении 













ч  >2 . 
 
Условие 2чК  − выполняется, дифференциальная защита на базе реле 
РНТ-565 проходит по чувствительности. 
 
9.2. Защита от сверхтоков внешних к.з. 
 
В дополнение к продольной ДЗ на трансформаторе необходимо уста-
новить защиту от токов, обусловленных внешними короткими замыканиями, 
с действием на отключение. Эта защита является резервной, в случае отказа 
ДЗ, и она устанавливается на стороне 110 кВ. 
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с.з. ,  
 
где нК  − коэффициент надежности, о.е. 
з.сК  − коэффициент самозапуска, о.е. 












ч  ,     51,Кч  . 



















с.з.   ,                                  (9.10) 
 
где см.с.з.t  − время срабатывания защиты смежных элементов, с. 
t  − ступень селективности, с. 
Выбираем реле РТ-40/10 с мощностью срабатывания 50,Sср  В∙А 
 
9.3 Защита от перегрузки 
 
Т.к. перегрузка является симметричным режимом, то достаточно уста-
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Проверка на чувствительность не производится. Принимаем реле тока 
типа РТ-40/6 с мощностью срабатывания 5,0ср S В∙А. 






с.з. ttt  =1+2=3,                             (9.11) 
 
где Iс.з.t  − время срабатывания защиты от сверхтоков к.з., с. 
МТЗt  − ступень селективности, с. 
 
9.4 МТЗ включения обдува 
 
Используя методику расчетов предыдущих пунктов запишем токи сра-































Принимаем к установке реле РТ-40/6 с 50,Sср  В∙А. 




с.з. ttt  3+2=5 с. 
 
9.5 Газовая защита 
 
Газовая защита является обязательной для всех трансформаторов мощ-
ностью 1000 кВ∙А и более. Газовая защита реагирует на все внутренние по-
вреждения в трансформаторе: 1) внутренние к.з.; 2) «пожар в стали»; 3) на-
рушение изоляции между пластинами магнитопровода; 4) резкие перетоки 
масла в баке. 
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Основным элементом защиты является газовое реле, устанавливаемое в 
трубопроводе между баком трансформатора и маслорасширителем. 
Действие защиты основано на том, что даже незначительные поврежде-
ния внутри трансформатора вызывают нагрев и разложение масла, сопровож-
даемые выделением газа, который скапливается в специальных чашечках реле. 
При медленном газообразовании защита действует на «сигнал», а при 
бурном (или при скорости движения масла более 0,6 м/с) – на отключение.  
Время срабатывания реле составляет: 050,tср.р.   с. 
 
9.6 Защита от минимального напряжения 
 
Напряжение срабатывания защиты кВ: 
 
5105050  ,U,U ном.з.с ,                          (9.12) 
 
где 0,5 – уставка на 50 % понижения напряжения; 
номU  − номинальное напряжение низшей стороны. 
Выбираем трансформатор напряжения с коэффициентом трансформа-
ции Tn  = 10000/100, выполненного на базе реле напряжения типа РН-54/160. 











.ср ,                       (9.13) 
 
где с.з.U  − напряжение срабатывания защиты, В.      
В трансформаторе имеется автоматический обдув радиаторов охлажде-
ния масла. При достижении температуры масла +55 ºС обдув автоматически 
включается, при снижении температуры до +45 ºС – автоматически отключа-
ется. При достижении температуры верхних слоев масла трансформатора до 
+80 ºС выдается сигнал на диспетчерский пульт – «неисправность обдува», 
«превышение tº масла». 
 
10 Расчет заземления и грозозащиты ГПП-2 
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10.1 Расчет заземления 
 
Заземление токопроводящих частей электрооборудования подстанций 
производится с целью защиты обслуживающего персонала от напряжения 
прикосновения и шагового напряжения, т.е. обеспечить безопасность при при-
косновении к нетоковедущим частям электрооборудования, которые случайно 
могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, и от ша-
гового напряжения, возникающего при растекании электрического тока. 
Подстанции 110 кВ относятся к электроустановкам с большими токами 
замыкания на землю (более 500 А). 
Сопротивление растекания электрического тока для заземляющего уст-
ройства, согласно ПУЭ, не должно превышать 0,5 Ом. 
Целью расчета заземления определения числа вертикальных заземли-
телей, длины горизонтальной соединительной полосы и размещение заземли-
телей на плане электроустановки. 
Исходные данные: 
1. ГПП имеет два понижающих трансформатора 110/10 кв с зазем-
ленной нейтралью на стороне 110 кВ. Исполнение РУ-110 кВ – открытого 
типа, РУ-10 кВ – закрытого типа. 
2. Территория, занимаемая ОРУ-110 кВ имеет площадь, м2: 
 
ОРУ110кВS 90 ∙ 70 = 6300. 
 
3. Заземлитель предполагается выполнить из горизонтальных поло-
совых электродов сечением 4×40 мм и вертикально-стержневых длиной 5 м и 
диаметром 12 мм. 
4. Удельные расчетные сопротивления верхнего и нижнего слоев 
земли в районе расположения ГПП, согласно изменений, проведенных элек-
тролабораторией методом глубокого зондирования: 2301  Ом∙м и 
802  Ом·м соответственно. 
5. В качестве естественного заземлителя используется система 
«трос-опора» подходящей к подстанции ВЛЭП-110 кВ на металлических 
опорах с длиной пролета 150 м, линия имеет один стальной трос грозозащи-
ты сечением 50 мм2, число опор с тросом на линии более 20; данные измере-
ний сопротивления системы «трос-опора» отсутствуют. 
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Для определения потенциала заземляющего устройства рассчитываем 
значение тока однофазного к.з. на стороне 110 кВ. 
Составим схему нулевой последовательности и определим ее парамет-
ры (рисунок 10.1). 
 
 
Рисунок 10.1 − Схема нулевой последовательности 
 
Система: СОС Х,Х  41 =1,4∙0,3=0,42; 
Линия: WОW Х,Х  74 =4,7·0,16=0,752; 
Трансформаторы: ТОТ ХХ  =6,56. 
Определим суммарное эквивалентное сопротивление относительно 

































Сопротивление обратной последовательности принимаем равным со-
противлению прямой последовательности: 
 
46012 ,ХХ   ; 1Е , 
 

























з  . 
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 ,                         (10.1) 
где l  − длина пролета ВЛЭП, м; 
S  − сечение грозозащитного троса, мм2; 
Tn  − число тросов на опоре, шт.; 
опr  − наибольшее расчетное сопротивление заземлителя одной опоры с 
учетом сезонных колебаний, Ом. 
Тогда требуемое сопротивление искусственного заземлителя (с учетом 



















Составим расчетную модель сложного заземлителя в виде квадратной 
сетки из полосовых и стержневых электродов, которые размещены по пери-
метру заземлителя. Площадь сетки принимаем равной площади подстанции – 
6300 м2. 
 
Рисунок 10.2 − Расчетная модель заземлителя 
 











 .                         (10.2) 
где ГL  − суммарная длина горизонтальных электродов, м. 








b  . 
 












a ,                               (10.3) 
 
где n  − количество вертикальных электродов, шт. 
Суммарная длина вертикальных электродов, м: 
 
160532  ВВ lnL . 
 













 ,                       (10.4) 
 




Рисунок 10.3 − Сложные заземлители в однородной земле 
 












 ,                                 (10.5) 
 
где 1h  − толщина верхнего слоя земли, м. 
Определим отношение удельных сопротивлений земли:  
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8728023021 ,//  . 












отн.   
 












Коэффициент А при 100 ,tотн.   (стр.109 [11]): 
 
400725084044408404440 ,,,,t,,А отн.  . 
 





















Из расчетов видно, что иR  расчетное совпадает с иR  требуемым. 





















Потенциал заземляющего устройства в аварийный период, В:  
 
3
)( RI  133  = 9650·0,49=4721, 
 
что меньше максимально допустимого 10 кВ. 
Вывод: принимаем к установке искусственный заземлитель подстанции 
выполненный из горизонтальных пересекающихся полосовых электродов се-
чением 4×40 мм общей длиной не менее 1280 м и вертикальных стержневых 
в количестве не менее 32 штук, диаметром 12 мм и длиной 5 м, размещенных 
по периметру заземлителя равномерно. В этих условиях общее сопротивле-
ние заземлителя подстанции не будет превышать необходимых 0,5 Ом. 
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
66 
БР 130302.07-2016 ПЗ 
10.2 Молниезащита территории ГПП 
 
Защита подстанции от прямых ударов молнии заключается в исключе-
нии возможности удара молнии непосредственно в оборудование, при кото-
ром возможны разрушения, загорание, взрывы и повреждение оборудования 
при прохождении по нему тока молнии, вызывающей электромагнитное, те-
пловое и механическое воздействие на объекты. 
Молниезащиту подстанции выполняем посредством шести стержневых 
молние отводов, четыре из которых установлены на мачтах наружного осве-
щения ОРУ, а два – на линейных порталах. Все стержни присоеденены к за-
земляющему контуру подстанции. 
Максимальное расстояние между стержнями по диагонали D = 68 м, 
максимальная высота оборудования подстанции Xh =11 м. 








ha  , 
над землей, м: 
5191158 ,,hhh Xa  . 
 
 
Рисунок 10.4 − Зона защиты, образуемая молниеотводами 
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Таким образом, высота молниеотводов должна быть не менее 19,5 м 
над уровнем земли. 
Принимаем к установке молниеотводы высотой 20 м. 
Проверяем условие (стр.554 [20]): 
 
р)hh(D Хз  8 .                                           (10.6) 
 
Так как зD  = 68 м, то условие выполнено, все объекты и конструкции, 
находящиеся внутри «прямоугольника» будут защищены. 
В связи с тем, что КРУН-10 кВ не входит в защищаемый «прямоуголь-
ник» то проверим зону защиты одиночного рядом стоящего молниеотвода 























Дополнительно для грозозащиты устанавливаем индивидуальные мол-
ниеотводы на оперативном пункте управления (ОПУ) и маслосборной емко-
сти. Молниеотвод на ОПУ захватывает незащищенную зону КРУН. 
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 Приложение 2 
 
Перечень принятых сокращений 
 
1. ЭСН – электроснабжение 
2. АВР – автоматическое включение резерва 
3. БИТ – быстронасыщающийся трансформатор 
4. ВЛ – воздушная линия 
5. ВЛЭП – воздушная линия электропередач 
6. ВН – высшее напряжение 
7. ВРУ – вводно-распределительное устройство 
8. ГПП-2 – главная понизительная подстанция «Городская-2» 
9. ГТП – городская трансформаторная подстанция 
10. ЗРУ – закрытое распределительное устройство 
11. ИП – источник питания 
12. КРУ – комплектное распределительное устройство 
13. МТЗ – максимально-токовая защита 
14. ОВБ – оперативно-выездная бригада 
15. МПЭиТС – муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей 
16. ОПУ – оперативный пункт управления 
17. ПТБ – правила техники безопасности 
18. ПТО – планово-технический отдел 
19. ПТЭ – правила техники эксплуатации 
20. РПН – регулирование под нагрузкой 
21. ПБВ – переключение без возбуждения 
22. РЭС – районная электрическая сеть   
23. СЭС – система электроснабжения 
24. ТН – трансформатор напряжения 
25. ТСН – трансформатор собственных нужд 
26. ТП – трансформаторная подстанция 
27. ТТ – трансформатор тока 
28. У.О. – уличное освещение 
29. ЦОО – центр общественных организаций 
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Приложение 3 
 
Гасящее средство SF6 
Заполняемая масса на каждый выключатель 63,5 кг 
Объем на каждый выключатель 1374 дм3 
Номинальное давление при20 ºС (избыточное давление) 6,0 бар 
Фильтрующий материал на каждый полюс 0,5 кг 
Контроль элегаза  
Сообщение опасности «Потеря элегаза»  (при 20 ºС) 5,2 бар  




Рисунок П3 − Диаграмма измерения «Р», bar от Т ºС элегазового выключателя: 
а − давление наполнения элегазом (номинальная кривая плотности); б − сооб-
щение «Потеря SF6»; с −  блокировка функций SF6; е − кривая сжижения 
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Таблица П3 − Основные технические данные выключателя ЗАР1FG-145 
 
Номинальное напряжение Uном, кВ 110 
Наибольшее рабочее напряжение Uн.р, кВ 126 
Номинальный ток Iном, А 4000 
Номинальный ток отключения Iном.о, кА 40 
Номинальное относительное содержание апериодиче-
ской составляющей, % 
не более 32 
Механическая стойкость циклов В-пауза-О 10000 
Ток термической стойкости, 3 с, кА 40 
Грозовой импульс, кВ 650 
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, кВ 275 
Номинальный рабочий цикл О-0,3 с-ВО-180 с-ВО 
Собственное время отключения не более, с 0,021 
Полное время отключения, не более, с 0,44 
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,276 
Собственное время включения не более, с 0,046 
Номинальное напряжение постоянного тока электро-
магнитов управления, В 
110, 220 
Верхнее и нижнее значения температуры окружаю-
щего воздуха, ºС 
+40/−55 
Тип привода  Пружинный  
Срок службы до среднего ремонта, лет  25 
Срок службы, лет (не менее)  40  
Гарантии изготовителя, лет  5 
Масса выключателя, кг 3530 
Масса элегаза, кг 27 
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